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aWHPR – Kotvení
AWhpR 4, 6, 8 mR – příklAd umíSTění 
venkovní JednoTky nA STěně obJekTu
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Silentbloky

Konzola MS257*

VS220

VS210

!
Odtok kondenzátu musí být
vyhřívaný (topný kabel PFP)

! Odpadní potrubí musí mít
teplotní odolnost min 100°C
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* Doporučený typ konzoly
Dále lze použít:   MS205/A, MS402, MC702
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